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	Veřejná zakázka

	Ochlazování kanceláří budovy B MěÚ 
Nový Bor




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zakázky
	Dodávky

	Předpokládaná hodnota zakázky
	5.450.000,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.novy-bor.cz/

	Datum zahájení řízení
	10. 3. 2026




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.
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	Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM Administrace, s.r.o.
se sídlem Heršpická 813/5,
639 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně


	IČO: 00260771
	IČO: 29244919




V Novém Boru dne 7.4.2026
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň Zadavatel přistupuje ke doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o informaci ohledně k níže uvedení položek uvedených v dokumentu"Příloha č. 1 Technciké podmínyk část B - výkaz výměr(akt. 30.3.)"

1) část 002 - Chlazení, pol. č. 55, 57 a 58 (Montáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem místnosti) do 9 kW (do 90 m3). V projektu je jen jedna vzduchotechnická jednotka a tak předpokládám že pol. č. 57 a 58 jsou zdublované (navíc)

2) část 002 - Chlazení, pol. č. 60, 61, 62 a 63 (Venkovní kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, invertor, systém tzv. "VRF", Qch= 28 kW) Celkový součet je nyní v revizi 5 ks, ale v projektu jsou 4 ks. Předpokládám, že pol. č. 60 nemá být 2 ks ale jen 1 ks.//

Odpověď Zadavatele na dotaz:

Ad 1) Zadavatel potvrzuje, že v původním soupisu prací došlo k administrativní chybě při exportu dat, v jejímž důsledku nebyl u položek č. 57 a 58 vygenerován úplný popis s poznámkou. Zadavatel současně tímto Vysvětlením uveřejňuje revidovaný soupis prací, ve kterém jsou tyto nedostatky odstraněny - Příloha č. 1 Technické podmínky část B - výkaz výměr(akt. 7.4.)
 
Ad 2) Zadavatel potvrzuje, že celkový počet 5 ks venkovních jednotek je správný a v souladu s projektovou dokumentací. Jedná se o 4 ks  jednotek s označením CH 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 (klimatizace 1-4.NP) a 1 ks jednotky s označením 5.2 (pro VZT klientské haly).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Přestože žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena pozdě, vzhledem k povaze žádosti se Zadavatel rozhodl na ni odpovědět. Prodloužení lhůty je stanovené jako přiměřené povaze provedených změn tak, aby byla zachována zásada rovného zacházení a poskytnut dostatečný čas pro nacenění upravených položek.


Původní konec lhůty pro podání nabídek: 15.4.2026 v 10:00.

Lhůta pro podání nabídek skončí:


dne 22. 4. 2026 v 10.00 hodin.


PODPIS

	Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

	Mgr. Veronika Tóthová

podepsáno elektronicky na základě plné moci

	IČO: 00260771
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